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一、审核方基本信息 

审核方名称 北京国标联合认证有限公司 

审核方地址 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603 邮编 100101 

联系电话 010-5351 6278 

审核组信息 

姓名 性别 职务 注册级别 审核员注册号 专业代码 组内代号 

文平 男 组长 

Q:审核员 

E:审核员 

O:审核员 

2019-N1QMS-3093566 

2021-N1EMS-3093566 

2019-N1OHSMS-20935

66 

Q:15.01.02 

E:15.01.02 

O:15.01.02 

ISC-93566 

张心 女 组员 Q:审核员 2018-N1QMS-2207381  ISC-207381 

冉景洲 女 组员 
Q:审核员 

E:审核员 

2020-N1QMS-1267598 

2020-N1EMS-1267598 
 ISC-267598 

李林 男 组员 
Q:审核员 

E:审核员 

2019-N1QMS-1242345 

2019-N1EMS-1242345 
 ISC-242345 

       

与审核组同行人员信息 

姓名 性别 角色 工作单位 

    

    

    

二、审核目的 

□认证注册：__________ 

 保持认证注册资格：__________ 

□恢复认证注册资格：__________ 

□扩大认证范围 ： 

□其它：__________ 

三、审核准则 

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3 条款 

□ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:  

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 

■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 

■ ISO45001：2018 标准 

□受审核方管理体系文件□适用的法律法规□认证合同 

四、受审核方基本信息 

受审核方名称 重庆兆冠玻璃有限公司 组织人数及 69 
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变动情况核实 

注册地址 
重庆市铜梁区工业园区姜家岩路 11号 

邮编 

402560 

经营地址 重庆市铜梁区工业园区姜家岩路 11号 402560 

生产地址 重庆市铜梁区工业园区姜家岩路 11号 402560 

联系人 徐瑶 电话. 18996069605 传真  

法人代表 夏茂秦 总经理 夏茂秦 管理者代表 徐瑶 

审核日期 
2021 年 06 月 07 日 上午至

2021 年 06 月 07日 下午 
一体化审核 ■是□否 

产品/服务认证范围 

■QMS：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产（限 3C认证范围内）  

■EMS：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产（限 3C认证范围内）所涉及的相

关环境管理活动 

■OHSMS：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产（限3C认证范围内）所涉及的

相关职业健康安全管理活动 

是否要
求变更 

 

■是 
 

否 

变更的认证范围:    

原总人数、体系人数：45人，变更后总人数、体系人数：69人； 

原联系人：胡汉国  18680760048 ，变更后联系人：徐瑶 18996069605 

专业代码 
Q：15.01.02 
E：15.01.02 
O：15.01.02 

证书有 
效期 

2023年06月29

日 
上年度 

审核日期 

2020 年 06 月

06 日 

五、审核活动安排综述 

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1） 

2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息 

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是 

□本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、 

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 06月 06日至 2021 年 06 月 07日。 

5. 完成情况说明: 

 已完成审核计划的全部工作 

□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是 

□未完成计划，未完成的内容和原因是: 

六、审核证据及审核发现综述、 

(

一)

策
划
的
充
分
与
合
理
性 

1、组织及其环境的识别情况 

组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别，策划和实施有效。组
织确定了体系的边界，基本适用。管理体系 8.3 条款不适用。 

2、相关方需求和期望识别情况 

公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工
诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；
员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回
款时间等。顾客等相关方需求和期望主要为产品质量符合要求、及时交货、价格合理、
服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手
段是常用的便捷而又高效主要方法。 
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3.■质量/■环境/■职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 

最高管理者组织制定了方针：现行的管理方针在管理手册有专门的释议，具备适

宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系

加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。质量方针：诚实守信，客户至上；

真诚合作，实现双赢 ；环境方针： 遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业 ；职

业健康安全方针： 安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐  

4、风险识别与控制策划（QMS） 
制定并实施了相关程序和安全生产管理制度，服务过程包括策划、准备、实施、支

持服务等。这些过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本
适宜、充分、有效、详细，相关过程的策划良好，实施有序，控制基本有效。 
5.QMS 过程 

质量管理体系过程有：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃的生产（限 3C 认证范围内） 

其中关键过程有：合片、钢化、夹胶过程。 

需要确认过程：  钢化、夹胶、打胶 

不适用条款是  8.3   不适用理由：公司所生产的产品严格按照国家标准及客户要求进行生
产、工艺成熟，无设计和开发。故该条款不适用，合理。删减 8.3 不影响为顾客提供

满足要求产品的能力。 

6. EMS环境因素/ 

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等） 

组织建立了环境因素识别、评价控制程序，识别评价了环境因素、风险相关的过程。
建立了控制过程的识别、策划控制程序，控制措施实施有效性（包括组织自身的污染

预防控制及对相关方的控制）；组织在运行策划时，基于产品生命周期的思维，识别了
整个过程的环境影响。具体控制措施，包括：固废的控制、噪声控制、废水控制、潜

在火灾的应急预案等。 

7. OHSMS职业健康安全危险源 

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等） 

组织建立了危险源识别、评价控制程序，识别评价了危险源、风险相关的过程，
评价出了重要危险源，与之相关的过程有安装，针对重要危险源制定了管理方案。控

制措施实施有效。 

8. 法律法规及其他要求 

 
（1） 获取法律法规项，■法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少 

（2） 结合公司的■产品/服务■环境因素■危险源，■确定 □未确定法律法规要求的具体条款， 

（3） 法律法规的宣传方式：培训、会议、张贴。 

（4） 法律法规要求及时更新了 
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9. 目标、方案 
（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量

方法） 

公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算

方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过

数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的

目标值，但质量目标的数据分析利用不到位 

质量目标  

1、产品一次检验合格率 97%以上； 

2、合同履约率 100％； 

3、顾客满意率达到≥90%以上  

环境目标  

1、固体废弃物分类处理率 100%；   

2、火灾事故为零。 

3、废水、噪声排放达标  

职业健康安全目标  

1、火灾事故为零；  

2、人身伤亡为零 
10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 

公司按照申请认证的标准要求，建立并形成了文件化的环境和职业健康安全管理
体系，体系文件对管理体系各过程进行了识别确定、明确了各要素间的相互关系及其
管控要求。公司体系文件于 2019 年 12 月 10 日予以发布并有效实施运行，经对文件评
审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。组织对管理体系文件化信
息进行了有效性管理，包括文件的格式、标识、批准、修改、发放等环节，现场使用
的文件是有效的。组织记录填写基本完整、信息充分、具有可追溯性、记录管理易于
查阅。 

(

二)

资
源
评
价 

人力资源的简要说明.: 

组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、监视和测量设备等资源，并建立

维持了人力资源管理及相关服务运行环境，可以维持管理体系的正常运行。 

    组织识别和维护运行中所需的知识，并适时更新，组织的知识可以保证其提供合

格产品和服务的要求，并应对不断变化的需求和发展趋势进行评价。 

设备设施（包括信息系统）、 
办公场所面积 200 平方左右，生产场所面积 2000 平方。主要生产设备包括全自动

玻璃切片机、砂带磨边机、铝条切割机、玻璃清洗机、玻璃清洗干燥机、丁胶涂布机、
PVB 胶膜铺摊机、红外加热初压机、红外蒸压釜、行走吸盘、中空玻璃板压生产线、钢
化生产线等，可以满足产品生产需求。对设备按月方式进行维护保养，并实施。特种
设备：高压釜、行车、叉车。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。 
过程运行环境 

办公、生产场所和内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设
施等设施。办公室明亮，培训场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检
查。 
监视和测量资源 

查公司配置有钢直尺、温湿度计、游标卡尺、千分尺、落球冲击框架、霰弹袋冲

击试验机等，按期校准或检定和自校，能保证玻璃加工生产的要求。 

知识 

公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来

源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成

文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，

从顾客或外部供方收集的知识）。 
公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理。 
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环保设施： 
消防栓、灭火器、布袋吸尘器、冲洗装置 

职业健康安全设施： 
消防栓、灭火器 

(

三)

体
系
运
行
情
况 

1. 针对方针的管理职责评审 

（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施

并评审方针的适宜性） 

最高管理者组织制定了方针：现行的方针在手册有专门的释议，具备适宜性。通
过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效

实施、实现及动态管理，实际未发生变更。 

2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对
外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 

 
内部沟通的情况：内部沟通方式：在公司内部主要采用电话、会议、面谈等形式就与产品质
量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，未发生由于沟通不到位而影
响工作的情况。 
                内部沟通的效果：良好 
 
组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：采取顾客满意度调查方式了解顾客感受。 
 
外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：对会议通知和规定等登记处理 
 
重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进
行，并达成一致性意见实施有效控制 
 
OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳
动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容 
 
与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：按公司要求执行 
3.  QMS 组织对重要过程实施控制的结果 

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 

公司在体系文件中，规定了公司各管理层次（如质量职能部门）和在各阶段对产
品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求，质量检查与验收范围包括了各相关阶
段和过程类型，各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展
开（包括回访和顾客满意度调查），相关绩效表明：组织基本能有效控制管理其生产及
服务过程，从审核过程看，公司的产品质量管理基本受控。 

4.QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的

情况； 

制定并实施了产品检验控制规定，规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶
段对产品服务质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操
作性。质量检查与验收均在出厂前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证
持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。 
(应说明相关证据)： 

5 .QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 

有 

（附相关证据）型式试验报告 

6. 不合格品/项的识别、控制; 

审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等
情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内
审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理
评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾
客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效。 
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7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 

（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响） 

组织重要环境因素为潜在火灾、固废废弃物、噪声排放、废水排放，需要应对的

风险和机遇相关的过程为销售过程，建立了控制过程的识别、策划控制程序，控制措

施实施有效性（包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制）；组织在运行策划时，

基于产品生命周期的思维，识别了整个过程的环境影响。具体控制措施，包括：固废

的控制、潜在火灾的应急预案。 

8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 

组织建立了危险源识别、评价控制程序，识别评价了危险源、风险相关的过程，评

价出了重要危险源（火灾、机械伤害、触电、烫伤、职业病），与之相关的过程有生产

过程，针对不可接受风险制定了管理方案。控制措施实施有效。 
 

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)  

组织识别了紧急情况，应急准备和响应为潜在火灾，识别合理、有效。应急物资
配备有灭火器和消防栓，编制有应急预案，并组织了演练，并对应急预案进行了评价。 
10. 对特种设备的维护; （适用时） 

出示叉车、行车、高压釜的有效年检报告 

11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);（适用时） 

无 

(
四)

监
视
测
量
方
面 

1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况（适用时） 

公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、
责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的
汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标值。
通过 2021 年 1 月-5 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。 

2.顾客满意 

公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序，对顾客投诉处理及顾客满意度评价
做了明确的规定，并按规定对顾客反馈及时处理，但在顾客反馈信息的利用上不够，
需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施，
2021 年 2 月实施，满意度评价 98 分，总体实现了顾客满意度的质量目标要求。 

3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 

建立有《内部审核控制程序》，规定了内审频次一年一次，内审时间：2021 年 02
月 10 日，拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足
要求，未出现审核本部门情况，《内审不符合项报告》1份，涉及生产技术部 Q8.5.1 条
款审核中发现 1 月部分设备未保养，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内
审员验证关闭。内审的有效性需要改善。 

4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 

管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2021 年 03 月 10 日由总经理主持完成、
提供主要输入材料有各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审
报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体，
需要改善。 

5.  EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结
果是否满足相关要求？ 

提供重庆新凯欣环境检测有限公司提供的环境检测报告，编号：新环（检）字（2020）第WT0129 号 

6.  EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施  

不适用 

7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 

有检测，满足要求 

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 

暂无 

9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 

无 
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(五)

持
续
改
进 

1 纠正/预防措施的实施及效果; 

公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在

产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施

效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、

目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计

划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。 
 

2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：： 

无 

3.创新情况 

无 

4. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 

经验证上次审核不符合 ES8.1，经本次验证未出现类似情况发生。  

 

七、其它需要说明的问题 

□可能影响本次审核结论可靠性的因素： 

影响本次审核结论可靠性的因素 具体说明 

□样本量不足  

□知识产权保护  

□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足  

 

 达到审核目的 

□未达到审核目的，未达到目的的原因是： 

八、本次审核不符合项 

本次审核共开具不符合项报告 1项；其中严重不符合项，一般不符合 1项，观察项项分

布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写） 

九、审核结论 

1.QMS□50430EMS  OHSMS 

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结
果的能力。 
(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标
方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防
止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况) 
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2. 审核组推荐意见： 
□推荐保持（□QMS□50430□EMS  □OHSMS 
(在完成纠正措施后)推荐保持（QMS□50430EMS  OHSMS 
□延期推荐（□QMS□50430□EMS  □OHSMS） 
□不推荐（□QMS□50430□EMS  □OHSMS） 
延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明: 
 
 
 

 

十、不符合项纠正措施要求 

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在  30   天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠

正措施。验证方式见不符合项报告。 

十一、任何影响审核方案的重要事项： 

人数变更：原总人数、体系人数：45 人；变更后总人数、体系人数：69 人。 

 

十二、审核组签字 

审核组组长（签名）： 

审核组组员（签名）： 

日期：2021.06.07 
 

十三、纠正措施验证及结论： 

1.审核中发现的QMS (1 )个一般不符合，( )个严重不符合， 验证合格□仍有问题 

审核中发现的□50430 (    )个一般不符合，(    )个严重不符合，□验证合格□仍有问题 

审核中发现的□EMS ()个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题 

审核中发现的□OHSMS (    )个一般不符合，(    )个严重不符合，□验证合格□仍有问题审 

 

存在问题说明及意见： 

 

2.验证结论： 

 同意保持注册□不同意保持注册 

组长签字： 

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写) 

十五、审核报告的发放范围： 

受审核方（含附件）          1 份 

北京国标联合认证有限公司 1 份 
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十六、附件 

1. 审核计划（含项目清单） 

2.不符合报告/问题清单 

3.其他 

十七、填表说明： 

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况； 

2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”； 

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问

题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页； 

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。 

 

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明： 

 

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活

动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。 

 


