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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：实验室         主管领导：杨高         陪同人员：乔沙
	判定

	
	
	远程审核 审核员：  伍光华       审核时间：2021年2月8日
现场确认 审核员：伍光华  张磊   审核时间：2021年2月25-26日
	

	
	
	审核条款：
Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3
E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2
S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3
	

	询查部门及人员的职责和权限，是否与规定一致？
	QES5.3
S5.4
Q7.4
	查《管理手册》中的职能分配表和手册中规定：对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，同时制定了部门职责及员工岗位说明书，符合规定要求。
实验室主管领导：杨高，另有实验员、检验员，具体负责产品检验与试验、不合格品控制与处理、产品放行、纠正措施控制、预防措施控制、危险源、环境因素识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制、日常办公活动等，
现场与实验室主管领导杨高沟通，对本部门的责和权限比较了解，基本符合。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	应对风险和机遇的措施

	Q6.1
ES6.1.1

	用过程方法及风险评价识别了本部门的质量、环境、职业健康安全风险及应对措施的策划，有《风险识别及措施表》、《质量管理风险、机遇及应对措施》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（生产制造、合同评审过程；产品交付；顾客服务；人力资源控制等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。
进行了措施有效性的评审，结果为有效，编制人办公室，审核人张咸，审核日期2020.1.23 
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	目标及其实现的策划总要求

	QES6.2
Q7.4

	公司目标管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法，公司对质量目标进行了分解，
部门目标                [image: ]                  
与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，2020年12月30日 ，张咸进行了统计及目标实现分析，经查，达成目标，并将管理目标完成情况在公司会议上进行通报。
环境管理方案：
提供了 编号JL621-01《环境目标、指标、管理方案》， 管理方案内容包括如下：环境目标、环境指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。
抽查管理方案的实施情况
对噪声达标排放 采取措施如下：1. 建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间；2. 加强设备维修保养润滑，减少噪声排放。完成情况：于2020年9月30日对生产车间进行噪声控制检查，符合要求。
对粉尘达标排放 采取措施如下：1. 建立生产现场环境保护管理制度，定时洒水、清扫；2. 原材料堆场、生产车间正在进行全覆盖工程。完成情况：于2020年9月30日对生产车间进行粉尘控制检查，符合要求。
职业健康安全管理方案：
编号JL621-02《职业健康安全目标及管理方案》，管理方案内容如下：
查看管理方案及实施情况：目标、对应不可接受风险、管理措施、实施时间等内容。具有一定的可操作性。
抽查管理方案的实施情况
高空坠落 采取措施如下：周边防护高处高于作业面。完成情况：于2020年9月30日检查生产车间安全防护到位符合要求。
职业病 采取措施如下：预防职业病，佩戴防护罩和耳塞。完成情况：于2020年9月30日检查生产车间，重要岗位佩戴了防护用品。
运输伤害 采取措施如下：加强司机安全教育，车辆转弯注意盲区。完成情况：于2020年9月30日检查生产部车队，车队司机安全意识加强，规范开车。
机械伤害 采取措施如下：为杜绝机械伤害，在设备使用前进行全面检查，制定设备安全操作规程。完成情况：于2020年9月30日进行了检测，规范操作。
火灾爆炸 采取措施如下：加强安全教育，杜绝违规操作，定期安全生产检查。完成情况：于2020年9月30日检查生产车间安全防护到位符合要求。
触电 采取措施如下：加强安全教育，杜绝违规操作，，禁止乱接乱搭电线，定期安全生产检查。完成情况：于2020年9月30日检查生产车间规范接线，符合要求。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	查现场基础设施
监视、测量设备
	Q7.1.3
Q7.1.5
	监测资源：查到“计量器具/监视设备台账”，见电子天平、混凝土搅拌称、恒加载水泥抗折抗压试验机、压力实验机、电子汽车衡等。
抽查检定（校准）证书：
提供东莞凯威计量技术有限公司对压力试验机校准证书，证书编号：KW20016960001，校准日期2020年4月24日
提供东莞凯威计量技术有限公司对电子秤校准证书，证书编号：KW20016960025，校准日期2020年4月24日
提供东莞凯威计量技术有限公司对电子天平校准证书，证书编号：KW200169600023，校准日期2020年4月24日
提供东莞凯威计量技术有限公司对电子天平校准证书，证书编号：KW20016960024，校准日期2020年4月24日
提供东莞凯威计量技术有限公司对电子天平校准证书，证书编号：KW20016960022，校准日期2020年4月24日
提供东莞凯威计量技术有限公司对恒加载水泥抗折抗压实验机校准证书，证书编号：KW20016960002，校准日期2020年4月24日
提供东莞凯威计量技术有限公司对混凝土搅拌秤校准证书，证书编号：KW20016960030，校准日期2020年5月7日
监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。
负责人介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，确保了仪器的正常使用。试验室人员有操作自核，持证上岗，人员证书见附件。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	过程运行环境（现场观察）
	Q 7.1.4

	策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。
办公区、生产车间所有灭火器，放置在规定的地方，办公场所卫生环境干净、光线充足合理。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求
经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。
公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。
公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。
现场观察无异常。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	产品的服务和放行
	Q8.6
S 8.1.4
	公司制定有：过程/产品服务的监视和测量控制程序对工作程序、检验分类、采购产品、半成品、成品检验和检验记录等做出了明确规定。试验室（质检）根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施进货、过程和最终（成品）检验，并保持记录。见证：1、原材料进货检验规程、过程和最终（成品）检验规程，规定了检验项目、工作程序、记录要求、最终检验项目及标准等。编制：杨高。审批：张咸。
以上文件，由实验结合不同产品制定并执行。
1. 查进货检验记录:--抽查进货检验记录和库房入库单
抽1：
原材料(外购件) 验证/检验记录
产品名称	  矿渣粉	    型号规格	       S95
生产厂家	 武汉青源电力集团有限公司	 生产日期2020.11.28
检验项目	        规格值	    测试值	      
比表面积             ≧400       428           
活性指数 7D           ≧55        73
活性指数 28D           ≧75       100
流动比                  ≧90      103
验证结论：符合GBT18046-2017要求
检验员：姜浒   日期：2020.11.29
 校核：王江峰        日期：2020.11.30

抽2：
产品名称	   减水剂	    型号规格JSS-BM-A01
生产厂家		华烁科技股份      生产日期	2020.11.17
检验项目	        规格值	    测试值	      	      
固含量             6.0±1.0        5.8           
密度              1.012±0.020     1.0
净浆流动度           ≧240        245.0
减水率               20-30         26
验证结论：符合GB8076-2008要求
检验员：姜浒   日期：2020.11.17
        校核：王江峰  日期：2020.11.20

抽3
原材料(外购件) 验证/检验记录
产品名称	    混合砂	    型号规格	          中粗砂
生产厂家		钟祥      生产日期	2020.12.1
检验项目	        规格值	    测试值	      
细度模块                        2.8           
表观密度试验                    2560kg/m3
堆积密度试验       1400         1460kg/m3
含泥量试验          ≤3.0%        2.1%
泥块含量试验        ≤1.0%           0.5%
验证结论：符合JGT52-2006要求
检验员：姜浒    日期：2020.12.2
        校核：王江峰   日期：2020.12.3
抽4
原材料(外购件) 验证/检验记录
产品名称	    碎石	    型号规格	         
生产厂家		荆门     生产日期	2020.12.1
检验项目	        规格值	    测试值	                
表观密度试验                    2520kg/m3
堆积密度试验         ≥1350     1410kg/m3
含泥量试验            ≤1.0      0.6%
泥块含量试验          ≤0.2      0.2%
针片状颗粒           ≤10%      8%
验证结论：符合GBT14685-2011要求
检验员：姜浒    日期：2020.12.2
        校核：王江峰 日期：2020.12.3
抽5
原材料(外购件) 验证/检验记录
产品名称	    水泥	    型号规格	         
生产厂家		大冶尖峰水泥    生产日期	2020.11.1
检验项目	        规格值	    测试值	                
抗析强度             ≥4.0       6.2mpa
抗压强度             ≥17        30 mpa
验证结论：合格
检验员：姜浒   日期：2020.11.2
        校核：王江峰  日期：2020.11.2
抽6
原材料(外购件) 验证/检验记录
产品名称	    粉煤灰	    型号规格   二级	         
生产厂家		武汉青源电力集团    生产日期	2020.11.17
检验项目	        规格值	    测试值	                
细度                ≤30         20.4
需水量比           ≤105        98.0
 烧失量              ≤8        2.9
含水量                ≤1        0.3         
验证结论：合格
检验员：姜浒    日期：2020.11.2
        校核：王江峰   日期：2020.11.2
原材料经检测过磅后，由库管秦明亮验收签字，存放在指定堆场。
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采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。
2. 过程/出厂检验标准：
混凝土搅拌系统生产操作作业规程
混凝土搅拌系统洗机操作作业规程
混凝土搅拌系统配料、称量作业规程（包括配料参数设定、配料秤标定）
混凝土搅拌系统 软件调用、维护
搅拌主机操作规程（维护、保养）
外加剂泵操作规程
污水处理系统维护
预拌混凝土	GB14902
混凝土质量控制标准	GB50164
混凝土强度检验评定标准	GB/T 50107
普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011
普通混凝土拌和物性能试验方法标准GB/T50080
普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002 
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082
DGQC03建筑用卵石、碎石检验规程
DG/QC04砼外加剂试验方法
DGQC05砼外加剂匀质性试验方法
DGQC06用于水泥和混凝土中的粉煤灰
DGQ07粒化高炉矿渣粉性指数及流动比的测定
DGQC08混凝士配合比设计实验规程
DGOC09混凝土坍落度的测定
DGQC010混凝土表观密度实验
DGQC01普通砼力学性能实验
DGQC012混凝土及原材料抽样方法
DGOC013普通混凝土长期性能和耐久性实验方法标准等。
抽混凝土立方体试件挤压强度检验报告，工程名称：湖北路桥集团公司，使用部位：交通管线包制，设计强度等级：C15，检验结果：19.5MPA（抗压强度值）
抽混凝土立方体试件挤压强度检验报告，工程名称：湖北路桥集团公司，使用部位：8#楼刚性屋面，设计强度等级：C20，检验结果：26.8MPA（抗压强度值）
抽混凝土立方体试件挤压强度检验报告，工程名称：湖北路桥集团公司，使用部位：墙体板梁，设计强度等级：C25，检验结果：32.6MPA（抗压强度值）
抽混凝土立方体试件挤压强度检验报告，工程名称：湖北路桥集团公司，使用部位：墙体板梁，设计强度等级：C30，检验结果：37.5MPA（抗压强度值）
抽混凝土立方体试件挤压强度检验报告，工程名称：润都制药，使用部位：结构梁板梯，设计强度等级：C35，检验结果：42.2MPA（抗压强度值）
3、查混凝土生产实现关键过程——混凝土配比设计检验
抽1  标准依据：JGJ55-2011          检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养     混凝土设计强度等级：C15   塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)：
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抽2  标准依据：JGJ55-2011      检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养
混凝土设计强度等级：C20  塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)：
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抽3  标准依据：JGJ55-2011     检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养
混凝土设计强度等级：C25  塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)：
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抽4   标准依据：JGJ55-2011    检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养
混凝土设计强度等级：C30     塌落度：180±20mm        
原材料设计配合比：
每平方混凝土材料用量kg(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)
水      水泥      砂      石       掺料   外加剂   水胶比   砂率   稠度    抗压强度
173kg   308kg    759kg    1068kg   70kg   7.2kg    0.46     42%    180mm   25.2MPa(7d)/36.3 MPa(28d)
抽5  标准依据：JGJ55-2011    检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养       
混凝土设计强度等级：C35     塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
[image: ]原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)：





抽6  标准依据：JGJ55-2011   检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养       
混凝土设计强度等级：C40     塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)
[image: ]
抽7  标准依据：JGJ55-2011     检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养     
混凝土设计强度等级：C45     塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)
[image: ]
抽8  标准依据：JGJ55-2011   检验设备：数显压力试验机JYE- 2000等，    检验环境温度：20℃    养护方法：标养    
混凝土设计强度等级：C50     塌落度：180±20mm       
技术负责：张鹿      校核：杨高      验算：李盼
原材料设计配合比(备注：配合比中的沙、石均为干燥状态的用量)
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同时还抽查了相对应的混凝土配合比设计检验原始记录，基本符合要求。
5、抽查出厂检验记录（预拌混凝土合格证）
抽1 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020年9月19日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100             施工部位：	地下室轴垫层          
强度等级：C15                               工程名称：	马山工业园旧城改造一期B地块项目      
实测结果：19.8MPa              
抽2 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020年9月29日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100             施工部位：	照明基础            强度等级：C20
工程名称	翰林尚苑安装工程      
实测结果：26.2 MPa                
抽3 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020年9月17日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100             施工部位：5#楼22层梁板梯           强度等级：C25
工程名称	江夏区文化大道道路改造工程项目经理部       
实测结果：32.4 MPa              
抽4 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020年9月11日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100          施工部位：27层梁板、楼梯        
强度等级：C30                            工程名称：金口.后山府施工现场     
实测结果：37.6MPa             
抽5 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020年8月13日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100          施工部位：2#楼地下室设备基础                 
强度等级：C35                            工程名称：武汉恒大科技旅游城项目       
实测结果：43.2MPa            
抽6 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020年10月12日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100          施工部位：桥5#盖梁                      
强度等级：C40                            工程名称：雅居乐花园项目      
实测结果：47.9 MPa            
抽7 执行标准：GB50204.GB/T14902.GB/T50080   检验日期：2020 年10月16日   养护地点：施工现场标养室    
混凝土试件尺寸（mm）100*100*100          施工部位：桥第6-7孔3#板                             
强度等级：C50                            工程名称：江夏区清水入江二期工程一大东港第二通道工程        
实测结果：59.4 MPa            
6、第三方检验报告：
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产品交付后，销售部为归口部门，详见销售部检查表。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	不合格输出的控制
	Q8.7

	1、公司制定有《不合格品控制程序》，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行《不合格品控制程序》。
    采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。
2、 经了解，未发生让步接收的情况。
3、经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	监视、测量、分析、评价
	Q9.1
ES9.1.1
Q9.1.3


	1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。
    负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，试验室（质检）常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。
2、 查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。
    查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。
以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

持续改进

	QES10.2
ES10.3


	实验室对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使试验室管理和员工健康得到重视或关注。公司的试验室通过班前会、安全技术交底活动、工地现场会的形式贯彻实施预防措施，实施的效果比较好。
查到《不符合纠正措施控制程序》，见程序文件确定的纠正/预防措施的控制的职责和相关的管理要求，覆盖标准要求，体系建立以来未发生更改变化，基本符合。
见《环境、安全检查记录》，检查内容包括加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净;危废收集处理情况;操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业。电工持证上岗情况；生产安全用电情况；用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好；消防设施是否完好;消防通道是否畅通。
经了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发质量管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

	ES6.1.2 
ES6.1.4
	公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，生产部根据混凝土生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。
在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。
查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部（包括车队）的环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。
参加环境因素辨识和评价人员：  编制 李涛  审批 景运清  日期：2020年1月15日 
查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放，明确的控制措施和责任部门，
基本合理。
查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产技术部（包括车队）危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：职业病；高空坠落；运输伤亡、触电、机械伤害、火灾，并制定有控制措施。
评价人：李涛 审批：景运清，   日期：2020年1月15日 。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	环境和职业健康安全运行控制
	E8.1
S8.1.2
S8.1.3

	重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；
1） 废水控制：生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。生活废水近远期采取不同的处理方式。近期，项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流，经化粪池和厂区一体化4S-MBR处理工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求后用于厂区绿化；远期，项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后经规范化排污口排入市政管网，进入杨树港污水处理厂处理，尾水进入杨树港。
2） 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。
3） 废气控制：公司的生产设有属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告
4）固废控制：
除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。
5）能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
6）火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。
7）触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。
8）机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养
9）触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训
提供人员社保清单：
公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定.
[bookmark: _GoBack]提供员工个人防护清单
运行控制基本满足要求。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合

	应急准备和响应
	ES8.2

	负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、高空坠落应急预案等
见：《高空坠落预案演练记录》
演练时间 ：2020年10月20日
演练地点：3号仓
演练部门：生产部及公司各部门
负责人：张咸
参加人员生产部和各部门相关人员等。过程记录详细。
见：2020年5月20日组织了高空坠落预案演练，演练中不但讲解了高空坠落发生后的处理流程，包括汇报机制，通知医院，疏导交通保证救援通道畅通，实施抢救等，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。
针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。
基本符合。
与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。
	符合
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