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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	[bookmark: 组织名称]受审核部门：杭州富阳坚盾门窗科技有限公司          陪同人员： 
	判定

	
	
	[bookmark: 审核组成员不含组长][bookmark: 审核日期]审核员：林兵  王央央      审核时间：2021年08月28日 上午至2021年08月28日 上午
	

	
	
	审核条款：略
	

	合同基本信息确认:
核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性
	
	现场检查《营业执照》——：□正本  副本；  □原件  □复印件
编号：9133018356055516X3 ；  有效期： 2030-8-6  ；
经营范围的相关描述：   钢质隔热防火门、钢木防火门、木门、防火卷帘等生产、销售 ；
认证申请范围：   防火门、防火窗和防火卷帘      ；
申请的时候范围未加防火卷帘；现场提出范围增加防火卷帘，向机构提出范围变更申请。不增加范围。
	证件有效
□证件失效

范围合规
□超出范围

	确定审核范围的合理性
	
	[bookmark: 注册地址]注册地址：    浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村                     
与《营业执照》内容一致。
经营地址：     浙江省杭州市富阳区大源镇蒋家村    
与生产或服务现场一致
	内容一致
□内容不同
内容一致
□内容不同

	确定多现场（固定）的地址（适用时）
	
	无多现场
	内容一致
□内容不同

	确定生产/服务流程
	
	生产/服务流程图：木质门窗：木料-下料-浇注-烘干-冷压-锯边-开孔-封边-装配-包装
钢质门：钢材-下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷塑-转印-装配-包装；
防火卷帘（钢质）：钢材-下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷塑-转印-装配-包装；
防火卷帘（有机填冲）：下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷塑-填料-装配-包装；
	内容一致
□内容不同

内容一致
□内容不同

	确定有效的员工人数
	
	认证范围内管理体系覆盖的人数（总计46 人）　
管理人员 12 人；操作人员  34人；
	与申请一致
□与申请不同

	生产/服务的班次

	
	单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）
□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）
□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00）
	

	体系运行时间是否满足3个月
	
	管理手册发布的时间：2021年  5 月 8日
至今管理体系已运行3个月以上
□至今管理体系运行不足3个月以
	满足要求
□不满足要求

	组织对相关标准的宣贯培训
	
	标准宣贯的时间： 2021 年 5 月     日
□QMS  EMS  OHSMS  □FSMSMS  □HACCP  
已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识
员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）满足要求，□基本满足要求，□不满足要求
	

	了解企业基本情况：

	
	- 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 
已实施   ¨不充分，需要完善：                      
- 主要的相关方和期望的充分性 
已实施   ¨不充分，需要完善：                      
- 确定风险的识别和评价
已实施   ¨不充分，需要完善：                      
- 组织机构设置、职责分配及沟通
已实施   ¨不充分，需要完善：                      

- 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：   无外包过程   
- 被主管部门处罚和曝光情况
未发生 
	□满足要求
□不满足要求

	与最高管理者了解各管理体系的运行情况：

	
	组织文件化的管理方针已制定，内容为： 遵守法律法规，全员预防污染；按章精心操作、消除安全隐患； 强化内部管理，持续改进业绩。   
贯彻情况：文件发放 □标语 展板 网站  □员工手册 □ 
组织文件化的管理目标已制定，内容为：   噪声达到3类标准要求；耗电：每万元产值电耗比上年降低0.1%；火灾事故为0；固废回收率100%；职业病发生率为零；职业场所事件发生率为零                               
见附件
	满足要求
□不满足要求

	文件化体系策划情况

	
	组织的文件化体系的结构——
- 《管理手册》  1  份；覆盖了 □QMS □50430 EMS OHSMS  □FSMS □HACCP
- 文件化的程序；  1 份（含45份文件）；详见《受控文件清单》
- 作业文件； 约49   份；详见《受控文件清单》
- 记录表格；  157  份；详见《记录清单》
	满足要求
□不满足要求

	内审的策划和实施
管理体系的评审

	
	自管理体系建立后，于 2021 年 8月2-3 日实施了内部审核；记录包括：
内审计划、内审检查表、不符合项报告  0  份、内审报告
自管理体系建立后，于 2021 年 8 月  10 日实施了管理评审；
管理评审输入、管理评审输出（报告）
	满足要求
□不满足要求

	EMS运行情况：

	
	根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：
¨环境影响登记表   环境影响报告表   ¨环境影响报告书 ¨其他——
环境影响报告表批复文件：富环许审（2013）609号，富环许审（2013）675号，竣工验收意见：富环许验【2014】53号；两份批复同一次验收文件批准。“三同时”竣工验收结论：防火门、防盗安全门20万樘，防火卷帘、防火窗20万平方米，噪声昼间排放达标。
环境影响报告表批复单位:富阳市坚盾门窗科技有限公司；提供变更登记情况证明：富阳市坚盾门窗科技有限公司更名为杭州富阳坚盾门窗科技有限公司；
现有产量与环评的产能的对比
现有产量：  门15万，卷帘/窗16万平方米  ； 环评的产能：  门20万樘，卷帘/窗20万平方米；   
未超出产能   ¨已超出产能，说明：                    
看《固定污染源排污登记表》，首次登记；不领排污许可证；
污染物排放种类：生活污水   ¨工业废水    废气   粉尘   厂界噪声   ¨其他——
污染物排放总量：达标   ¨未达标，需要改进：                      
污染物排放浓度：达标   ¨未达标，需要改进：                      
- 查看环境因素的识别的充分性   
充分   ¨不充分，需要完善：                      
- 了解重要环境因素评价的合理性 
合理   ¨不合理，需要完善：                      
- 了解重要环境因素的和控制措施的有效性 
有效   ¨不足，需要完善：                      
- 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况
充分   ¨不充分，需要完善：                      
- 了解企业进行合规性评价的有效性 
有效   ¨不足，需要完善：                      

- 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）
《环评验收报告》编号： 竣工验收意见：富环许验【2014】53号   颁发日期：2014 年 6 月 20日
包括：生活污水   ¨工业废水    ¨废气   ¨粉尘   厂界噪声   ¨其他——
《环境监测报告》编号： 华标检（2021）H第08037号    颁发日期： 2021年8月16日
包括：生活污水   ¨工业废水    废气   ¨粉尘   厂界噪声   ¨其他——

- 了解危险化学品的种类——
¨易燃   ¨易爆    ¨腐蚀性   ¨有毒   ¨有害   ¨其他—— 润滑油、胶粘剂

- 了解危险化学品的MSDS的收集情况
¨充分   不充分，需要完善：  润滑油 胶粘剂 

- 了解危险废弃物的种类——
¨易燃   ¨易爆    ¨腐蚀性   ¨剧毒  ¨有毒   ¨有害   ¨其他——无以上情况；
- 了解应急准备和响应情况
制订了必要的应急预案   ¨未制订了必要的应急预案
未发生过紧急事件   ¨发生过紧急事件，说明：                        
¨未进行应急演练     进行应急演练，说明：  2021年6月25日；  
	满足要求
□不满足要求

	
	
	- 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）
消防验收   消防备案:时间2013年12月27日；    ¨被消防部门抽查   ¨被消防部门处罚     ¨其他——
- 了解消防控制措施
消防栓   灭火器   ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋）  ¨消防泵房     
¨消防卷帘门  ¨其他——
	满足要求
□不满足要求

	
	
	- 了解环保知识和技能教育的实施
已实施   ¨不充分，需要完善：                      
- 了解特种作业人员的状况
¨高压电工作业   ¨低压电工作业  焊接与热切割作业  ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 
¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业  ¨危险品安全作业 
¨烟花爆竹安全作业 
- 了解特种设备作业人员的状况
场内机动车辆（叉车）  ¨起重机械   ¨压力容器（气瓶）  ¨压力管道  ¨电梯  ¨锅炉  
¨客运索道  ¨大型游乐设施
	满足要求
□不满足要求

	相关方的反馈及投诉处理

	
	近一年相关方反馈处理情况，未发生
□发生过，说明                                                ； 
近一年处罚整改情况，□未发生
□发生过，说明                                                ； 
近一年重大环保事故情况，□未发生 
□发生过，说明                                                ；
	满足要求
□不满足要求

	EMS场所巡查:

	
	- 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）
工业区   ¨商业区   ¨生态保护区   ¨其他——
- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：
资源能源消耗类：
水   电能    ¨天然气   ¨压缩空气   ¨蒸汽   ¨其他—— 
污染物排放的种类：
生活污水   ¨工业废水    ¨废气   ¨粉尘   噪声   工业固体废弃物  ¨危险废弃物 

- 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：
¨污水处理站  ¨锅炉房  高压配电室  低压配电室 空压站  ¨制冷站   ¨消防中控室
¨消防泵房   除尘装置 ¨尾气处理  ¨危化品库房   ¨危险废弃物存放处   ¨改建/扩建施工现场 食堂  ¨宿舍  ¨班车  ¨其他—— 
- 确认生产/服务流程
与提供流程图一致   ¨与提供流程图不一致，说明：                         
- 观察危险化学品的控制良好。
¨易燃   ¨易爆    ¨腐蚀性   ¨有毒   ¨有害   其他——
- 观察基础设施（环保设备）运行完好。
¨污水处理   ¨除尘    ¨降噪   ¨废气处理   ¨危废存放   ¨危化品储罐围堰  ¨其他——
- 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况
¨污水在线监测仪   ¨COD监测仪    ¨酸度计   ¨压力表   ¨压差表   ¨温度计  ¨其他——
- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况
场内机动车辆（叉车）  起重机械   ¨压力容器  ¨压力管道  ¨电梯  ¨锅炉  安全阀 
¨其他——
- 观察总排口是否存在明显违规现象
无异常   ¨有异常，需要改进：                      
	满足要求
□不满足要求

	OHSMS运行情况：
	
	根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：
¨安全预评估报告   ¨安全现状评估报告   ¨职业健康预评估报告   职业健康现状评估报告   

- 查看危险源的辨识的充分性   
充分   ¨不充分，需要完善：                      
- 了解重要危险源评价的合理性 
合理   ¨不合理，需要完善：                      
- 了解重要危险源的控制措施的有效性 
有效   ¨不足，需要完善：                      
- 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况
充分   ¨不充分，需要完善：                      
- 了解企业进行合规性评价的有效性 
有效   ¨不足，需要完善：                      
- 查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）
《作业场所有害物质监测报告》编号：  ZJC[2021]0134    颁发日期：  2021  年 5 月 24 日
包括：化学物质：甲醛、氮氧化物、镁及化合物、锰及其无机化合物、酚、电焊烟尘   ¨高温    粉尘：软木、砂轮磨尘、聚丙烯粉尘   噪声  ¨有害微生物   其他—紫外辐射

《职业病体检报告》编号： 若干份，如：（杭州富阳江南医院）职检字第（60-2021-1）号   颁发日期：        2021年 6月 25 日
包括：化学物质   ¨高温    粉尘   噪声  ¨有害微生物  ¨特殊作业    ¨其他——
- 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）
¨消防验收   消防备案    ¨被消防部门抽查   ¨被消防部门处罚     ¨其他——
- 了解消防控制措施
消防栓   灭火器   ¨消防手动报警  ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋）  ¨消防泵房    
¨消防卷帘门  ¨其他——
- 了解应急准备和响应情况
制订了必要的应急预案   ¨未制订了必要的应急预案
未发生过紧急事件   ¨发生过紧急事件，说明：                        
¨未进行应急演练     进行应急演练，说明：    2021-6-25     

- 了解特种作业人员的状况
¨高压电工作业   低压电工作业  焊接与热切割作业  ¨高处作业 ¨制冷与空调作业 
¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业  ¨危险品安全作业 
¨烟花爆竹安全作业 
[bookmark: _GoBack]- 了解特种设备作业人员的状况
场内机动车辆（叉车）  起重机械   ¨压力容器（气瓶）  ¨压力管道  电梯  ¨锅炉  
¨客运索道  ¨大型游乐设施
 - 了解三级安全教育的实施
已实施   ¨不充分，需要完善：                      
- 了解职业危害告知的实施
已实施   ¨不充分，需要完善：                      
	满足要求
□不满足要求

	OHSMS场所巡查:

	
	- 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图
工业区   ¨商业区   ¨生态保护区  
- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：
机械伤害  触电  化学伤害  噪声 粉尘  □危险作业 □高低温  □危化品泄露 
□压力容器爆炸  火灾  □其他
- 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：
¨污水处理站  ¨锅炉房  高压配电室  低压配电室 空压站  ¨制冷站   ¨消防中控室
¨消防泵房   除尘装置 ¨尾气处理  ¨危化品库房   ¨危险废弃物存放处   ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂  ¨宿舍  ¨班车  ¨其他—— 
- 确认生产/服务流程
与提供流程图一致   ¨与提供流程图不一致，说明：                         
- 危险废弃物排放的种类：
生活污水   ¨工业废水    ¨废气   ¨粉尘   噪声   固体废弃物  ¨其他
- 观察危险化学品的控制良好；
¨易燃   ¨易爆    ¨腐蚀性   ¨有毒   ¨有害   ¨其他——
- 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况
¨污水处理   除尘    降噪   ¨废气处理   ¨危废存放   危化品储罐围堰  ¨其他——
- 观察安全装置运行完好状况
急停按钮   联锁装置    ¨光栅   ¨消防手动报警   ¨安全拉绳   危化品储罐围堰  ¨其他——
- 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况
¨温度计   压力表    ¨可燃气体报警器   ¨氧气含量测定仪   ¨绝缘摇表   ¨其他——
- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况
场内机动车辆（叉车）  起重机械   ¨压力容器  ¨压力管道  电梯  ¨锅炉  安全阀 
¨其他——
- 观察使用劳保用品的种类和配备情况
安全帽  护目镜   防尘面罩  ¨防毒面罩 耳塞  耳罩  ¨防护服  
¨防酸碱手套  绝缘手套  防砸鞋  ¨防穿刺鞋 绝缘鞋  ¨其他——
- 观察所有区域是否存在明显违规现象
无异常   ¨有异常，需要改进：                      
- 了解是否存在室外作业的情况
¨较多   ¨很少   没有
- 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况
¨较多   ¨很少   没有
	□满足要求
□不满足要求
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