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管理体系审核记录表
	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：管理层   主管领导、陪同人员：喻彭蠡/喻燕
	判定

	
	
	审核员：朱晓丽    审核时间：2020年9月24日
	

	
	
	审核条款：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，7.4.，9.1 9.2  9.3  10.1，10.3
	

	资质
	
	
营业执照：
统一社会信用代码：91360111079026544H
成立日期：2013年10月14日    有效期：2033年10月13日
认证范围在经营范围内，符合要求。

查CCC证书：
产品名称：轴流式消防排烟风机
认证单元；HTF-10#  HTF15#  HTF-II-13#  HTF22#  PYHL-14A-I-12A

产品名称：离心式消防排烟风机    
认证单元；HTFC-22#   HTFC-36#  HTFC-II-30#

产品名称：防火阀
认证单元；FHF WSDc –FK-800*800-X; FHF WSDc –FK-1250*800X   FHF WSDc-FK- ∅800

产品名称：排烟阀
认证单元：PYF SDc-YK-800*800-B  PYF SDc-YK-1250*800-X   
PYF SDc-YK-(1000+250) *800-X    PYF SDc-K-(1000+250) *800-X

产品名称：排烟防火阀
认证单元：PF HF  WSDc-K-800*800-X     PF HF  WSDc-K-1250*800-X   
均在有效期范围内。
查各产品型式检验报告，均在有效期范围内，均保存完好，符合要求，具体见附件
	Y

	组织及其环境
	4.1
	总经理：喻彭蠡      管代：喻燕   人员状况：25
组织情况：组织内外部环境基本无变更，引起对企业影响不大，企业3月份开始复工，基本已正常经营。
管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。
企业进行了公司内外部环境因素分析，无大变更，同去年。
内外部环境识别充分，有效。
	Ｙ

	相关方的需求和期望
	4.2
	公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。
管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。
相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方需求分析，无大变更，符合要求。
目前企业未发生处罚、相关方投诉事件
	Ｙ

	质量管理体系的范围
	4.3
	公司按照标准要求编写了体系文件，于2018年12月1日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。
公司明确了质量管理体系的边界：
注册/生产/经营地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇前湖工业区徐村60-1号
范围：资质范围内通风设备（排烟防火阀，防火阀、离心式消防排烟风机、轴流式消防排烟风机、排烟口）的生产
不适用条款：8.3  该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合
外包过程：无
在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。
	Ｙ

	质量管理体系及其过程
	4.4
	组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。
不适用条款：8.3  该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合
外包过程：无
	Ｙ

	领导作用和承诺

总则
	5.1.1
	企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。
企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。
	Ｙ

	以顾客为关注焦点
	5.1.2
	公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。
在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。
	Ｙ

	方针
	5.2
	企业策划并制定了质量方针：
“科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢  及时交货，定期回访，保证顾客满意”
方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。
质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。
无变更
	

	组织的角色、职责的权限
	5.3
	企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了行政部、销售部、采购部、生产部、质检部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。
无变更
	Ｙ

	策划
应对风险和机遇的措施
	6.1
	公司编制了《风险评估管理和应急预案控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
识别的风险及机遇有：
①公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：
全球市场环境和发展趋势；财务风险；产品质量水平;法律法规风险。
②销售部关注与顾客有关的风险和机遇，包括：
   国内和国际市场环境及变化；顾客的需求和潜在需求；用户对公司产品的满意程度；合同执行过程中可能出现的风险。
③生产部关注设创新过程和行业技术进步情况，包括：
对出口产品关注所在国家的法律法规要求；与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响；与产品有关的配件领域的技术进步及可能对产品的影响；家具行业领域新技术的应用及可能对公司产品的影响；设计的合理性对产品的影响。。。。。
基本同去年
风险、机遇识别充分，措施有效。
	Ｙ

	质量目标及其实现的策划
	6.2
	公司总的质量目标为：
产品一次检验合格率≥95%；（产品一次交验合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）
产品出厂合格率100%；（出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%）
顾客满意度95分以上（顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数×100%）
2019年5月至2020年8月目标完成情况：均完成，符合要求
公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。
	Ｙ

	变更的策划
	6.3
	企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。
受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。
体系运行以来，暂无变更情况发生。
	Ｙ

	资源总则
	7.1.1
	生产检测设备：液压摆式剪板机、辘骨机、冲床、CO2气体保护焊机、电焊机、等离子切割机、翻边机、摇臂钻、台式砂轮机等生产设备及数字钳形电流表、数字兆欧表、数字转速表、钢卷尺、塞尺、外径千分尺、数显卡尺、压力表等检测设备。基本能满足服务需要。
配备了台式电脑、笔记本电脑等设施，无特种设备。
现主要工作人员25名。
总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。
基本无变更
	Ｙ

	监测、
分析与评价
	9.1.1
9.1.3
	公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。
1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
2）对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。
3）对采购物资进行验证合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.
4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。
	Ｙ

	顾客满意度调查
	9.1.2
	[bookmark: _GoBack]企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，以“很满意”“ 满意”“尚可”“不满意”“非常不满意”为基准计算满意率。公司于2020年1月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、性价比、交货期等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为97%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。
	

	内审
	9.2
	公司编制并实施了《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。
由行政部定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：
年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2020年3月1-2日），编制：行政部，审批：喻彭蠡
审核依据：GB/T19001-2016的标准、管理体系文件及顾客要求等。
内部审核实施：组长/组员：喻燕/邱微，审核按计划进行，2名内审员经内部培训合格，能力尚可。
审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。
提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理/管理者代表、行政部、销售部、采购部、技术技术质检部、生产部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。
本次内审发现1个一般不符合项，针对此项不符合责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。
内部审核结论：本次内审，是本公司贯标以来的一次内审，每位审核员都得到了提高，掌握了内审的基本技巧，这为今后进行正常的内审打下良好的基础，从而为我公司管理体系的持续运行和改进提供了可靠的保证。
公司内部审核基本有效。
	Ｙ

	管理评审
	9.3
	公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年3月9日组织进行了一次管理评审。
查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。
管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。
提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。
评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。
改进措施：未提出需改进措施
抽上年度管理评审改进措施完成情况：已完成，符合要求。
	Ｙ

	改进  总则
	10.1
	企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。
企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：
1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；
2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；
3）纠正所存在不符合的原因等。
	Ｙ

	改进
	10.3
	企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。 
日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。
	Ｙ

	
	
	标准/规范/法规的执行情况：符合要求
上次审核不符合项的验证：7.1.3，不符合已整改，未发生类似不符合
认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据
投诉或事故：无
监督抽查情况：无
体系变动：无。
	Ｙ


































	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：生产部    主管领导/陪同人员：李瑞诚/喻燕
	判定

	
	
	审核员：朱晓丽    审核时间：2020年9月24日
	

	
	
	审核条款：Q:5.3，6.2， 7.1.3 7.1.4  8.1  8.3  8.5  
	

	职责和权限
	5.3
	提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。
负责基础设施及环境；负责产品实现的策划；设计开发；生产过程控制； 
职责和权限与手册描述基本一致
	Ｙ

	质量
目标
	6.2
	分解到该部门的质量目标及完成情况如下：
1、确保生产设备完好率≥90%；（生产设备完好率=完好设备总台数/生产设备总台数× 100%）
2、确保产品一次交验合格率达≥95%（产品一次交验合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）
3、确保产品出厂合格率100%；（出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%）
抽2019年5月-2020年8月质量目标完成情况：均达到目标值。
	Ｙ

	设施设备管理
	7.1.3
	提供了《生产设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。
主要办公设备有台式电脑、笔记本电脑等
生产设备：液压摆式剪板机、辘骨机、冲床、CO2气体保护焊机、电焊机、等离子切割机、翻边机、摇臂钻、台式砂轮机等；基本能满足服务需要。
抽：
设备名称        型号          数量    完好状态    
液压摆式剪板机  QC12Y-6X4000  1台    良好       
冲床            10T        1   良好      
CO2气体保护焊机  NBC250GF    3    良好       
。。。。
编制：生产部      
提供监视和测量设备控制,见7.1.5审核记录
办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。
生产设备管理主要有日常保养和定期维修。日常保养由每班工人进行养护，保证设备的清洁及正常运行；定期维修由专门的设备维修人员负责实施。
日常保养抽查到：2020年1-8月设备日常保养记录，对液压摆式剪板机、辘骨机、冲床、CO2气体保护焊机、电焊机等设备每天进行了启动是否正常、参数调订是否正常、送丝机是否正常、地线连接是否正常，电源线是否有破损、气瓶是否放置安全、设备是否保养、周围环境状况等项目检查，检查人：张海鹏，检查人：李瑞诚，结论：符合
定期维修抽查到：液压摆式剪板机、辘骨机、冲床、CO2气体保护焊机、电焊机、等离子切割机、翻边机等其它相关的生产设备确定了维修周期半年等。
  提供《设备定期维修记录》，2020年1-8月进行定期维修，设备名称：平CO2气体保护焊机，使用部门：车间，维护内容：1.检查各线路及零附件是否完好。2.保险丝检查是否符合要求，如发现已氧化，严重过热，变色应更换保险丝。3.电流调节装置，应符合调节范围的要求。4.检查设备各部润滑情况等，维修人：张海鹏，检查人：李瑞诚，结论：符合要求。
另抽查到其他设备的维修记录，均符合要求。
公司设备管理均按要求进行保养维护、维修，并有记录，方便检索和查阅，符合要求。
特种设备：天车3台，提供报废记录。
厂房由行政部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。
机加工设备软件为设备自带，升级等问题由供方负责。
设备管理符合要求。
	Ｙ

	过程运行环境管理
	7.1.4
	公司占地面积3000平方米左右，办公区700平米左右。一个车间（含库房），
主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：
1、 办公现场环境整洁，秩序良好。
2、 生产环境主要为防潮。
2、办公区内有消防器材，有效期内。
工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。
	Ｙ

	策划
	8.1
	公司针对产品生产的特点编制了《运行策划和控制程序》对策划过程进行控制，
1、确定产品和服务的要求：GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施细则  火灾防护产品》CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则  火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》等及法律法规及客户要求 
制定目标：
1、确保生产设备完好率≥90%；
2、确保产品一次交验合格率达≥95%
3、确保产品出厂合格率100%；
目标基本合理、可测量、可达到
2、流程
流程：原材料检验—下料—机加工—焊接—动平衡校正（轴流式消防排烟风机）--总装—检验和试验—包装—入库
策划了生产设备操作规程、产品检验规程、检验设备操作规程等作业指导文件，及产品检验记录等记录。
3、 所需资源：配备了液压摆式剪板机、辘骨机、冲床、CO2气体保护焊机、电焊机、等离子切割机、翻边机、摇臂钻、台式砂轮机等生产设备及数字钳形电流表、数字兆欧表、数字转速表、钢卷尺、塞尺、外径千分尺、数显卡尺、压力表等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。
4、 遵照设备操作规程、产品检验规程、检验设备操作规程等作业指导文件实施过程控制。
产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求
5、 策划了生产计划、产品检验记录等记录，记录均保期3年。由生产部统一汇总交行政部存储。
6、 编制有《风险和机遇的应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
7、外包过程：无
8、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。
	
Ｙ

	设计开发
	8.3
	该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。
	Ｙ

	产品和服务的
生产和服务提供的控制
产品和服务的放行
	8.5.1
8.6
	生产总体情况：质检部根据销售部的销售合同安排生产计划。

1、 可获得的成文信息：
抽生产任务单：
客户名称：地铁上砂沟     下单：喻彭蠡    
下单日期：2020年7月16日
产品名称    规格型号                    数量    
防火阀    FHF-WSDL-FK  1250*1000-X.    18
。。。。

另抽其他生产任务通知单，均保存完好，符合要求。

编制设备操作规程、产品检验规程、检验设备操作规程等相应的文件对生产过程进行控制。

策划了生产流程：原材料检验—下料—机加工—焊接—动平衡校正（轴流式消防排烟风机）--总装—检验和试验—包装—入库

执行标准：GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施细则  火灾防护产品》CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则  火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》等及法律法规及客户要求

以上信息能够指导生产。

2）可获得和使用适宜的监视和测量资源：数字钳形电流表、数字兆欧表、数字转速表、钢卷尺、塞尺、外径千分尺、数显卡尺、压力表等检测设备。监视和测量设备满足检验需要。监视和测量资源管理见7.1.5条款。

3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：设备操作指导书、检验标准、操作规程等作业指导文件实施过程控制。
产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

4）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了液压摆式剪板机、辘骨机、冲床、CO2气体保护焊机、电焊机、等离子切割机、翻边机、摇臂钻、台式砂轮机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。
生产环境为防潮，无其他特殊要求。
办公区内有消防器材，有效期内。

5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中焊接过程为需要确认的过程。
提供有：作业指导书
设备：CO2气体保护焊机、电焊机、焊丝等
人员：有资质证书员工经培训合格后上岗，有多年工作经验。
作业文件：焊接作业指导书
确认人：胡军及相关人员
基本符合要求。

7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，巡检，首检，避免人为失误

8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

查看生产现场情况： 
现场巡视生产车间，生产及检验设备运转良好。
企业负责人介绍说：产品生产流程基本无大差异，产品不同，图纸要求不同，采购的镀锌板为既定尺寸，机加工过程自动化，可直接成型。
现场正在进行排烟防火阀（FHF-WSDL-FK  1250*1000-X）的生产。
生产设备运转正常、人工按图纸进行作业。

抽生产过程记录：
产品名称：防火阀		检测依据：GB 15930-2007
型号规格：FHF WSDc-FK-1250×1000-X			
检验项目：外观、尺寸公差、复位功能、手动控制等  
检验人：陈圣玲2020年7月16日
      
防火阀、排烟防火、排烟阀制造巡检测记录
检测项目：生产单号、下料（外框、叶片、轴孔板、当边条、主副轴）、焊接（阀门焊接）、涂装（阀门喷漆）、机构安装、测试、包装等。
质检员：胡军2020年6月3日
                                                                                   
抽离心式消防排烟风机例行检验记录
型号规格：HTFC-22#/19#     检测依据：JB/T 10563-2006  
检验项目：框架、面板、蜗壳、进出风口法兰、角铁架、底座槽钢、风轮、叶轮、组装等
检验人：张2019.5.4/5

抽排烟阀例行检验记录
产品名称：排烟阀	检测依据：GB 15930-2007		
型号规格：PYF SDc-K-800×630	
检验项目、外观、公差尺寸、复位功能、手动控制、电动控制等
检验结论：符合要求
检验人：张 2019.6.24

抽排烟防火阀例行检验记录
型号规格：PYF  SD-K-C-75+2507*800  检测依据：GB 15930-2007
检验项目；外观、公差尺寸、复位功能、手动控制、电动控制等
检查人：张   2020.7.22

抽轴流式消防排烟风机例行检验记录
产品名称：轴流式消防排烟风机	检测依据：JB/T 10562-2006
型号规格：HTF-2-10
检验项目：外筒、内筒、叶片、导叶、底脚、外筒卷圆、外筒反边、内筒卷圆、叶片成型、叶轮焊接、内筒导叶组装、整机组装、叶轮、震动值限、电流等
检验结论：合格
检验人：张2019.10.23

检验具体记录见附件
生产过程受控

	齐全前22

	标识和可追溯性
	8.5.2
	《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的品种、类别、规格、产地、批次和保存期等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；
1、产品状态标识应包括以下内容：
 a）产品的名称、规格等；
 b）检验状态：待检、合格、不合格、待判定。
2、标识方式主要有：标牌、印签、包装单、合格证、入库责任单、存放区域和外包装物标识及记录等；
在现场检查中看到，正在生产的产品上均缝制有产品状态标识卡，内容有：生产日期，种类，追溯编号，颜色，生产工号，质检员，检验状态。
成品上均缝制有产品标识签，内容有：产品名称，成份，号型，执行标准等。
查看仓库存放的发货成品标识卡，内容有：客户名称，产品名称，产品规格，男装、女装，颜色等。
可追溯性：进货→加工→编号→检验记录，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。
追溯路径为：
成品合格证 →生产工号 → 领料单 → 采购原料原标识。
	Ｙ

	产品防护
	8.5.4
	提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。
1．标识：标识采用标签，标牌，区域，检验状态等形式控制。
车间现场标识基本齐全，采用生产工号，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。
2．搬运：使用人工搬运。
3．包装：用塑料袋内包装，纸箱外包装，包装上写有生产单位、产品名称、批次、数量、生产日期等。
4．贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮、防火，车间正在使用的原料及半成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。
5．防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。
成品单独存放区域，入库时凭入库单入库，做好相应状态标识；出库时凭发货单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符。
  提供有：产品入库单， 发货通知单。
	Ｙ

	更改控制
	8.5.6
	组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，
组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。
经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：
生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。
现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况
	Ｙ













	过程与活动、
抽样计划
	涉及
条款
	受审核部门：质检部    主管领导/陪同人员：陈圣玲
	判定

	
	
	审核员：朱晓丽    审核时间：2020年9月24日
	

	
	
	审核条款：Q:5.3，6.2， 7.1.5    8.6  8.7  10.2
	

	职责和权限
	5.3
	提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。
负责基础设施及环境；负责产品实现的策划；设计开发；生产过程控制；放行控制、不符合控制
职责和权限与手册描述基本一致
	Ｙ

	质量
目标
	6.2
	分解到该部门的质量目标及完成情况如下：
1、确保产品出厂合格率100%；（出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%）
2、保证计量器具100%经过校准（计量器具校准率=（校送检计量器具数÷计量总数）× 100%）
抽2019年5月-2020年8月质量目标完成情况：均达到目标值
	Ｙ

	监视和测量资源
	7.1.5
	企业编制检验设备清单，记录了设备编号、名称、数量等内容。
组织配置的监视测量设备有：数字钳形电流表、数字兆欧表、数字转速表、钢卷尺、塞尺、外径千分尺、数显卡尺、压力表等设备。
抽
编号    名称         型号        状态   用途
1    数字钳形电流表  UT201      完好    检验
2    数字兆欧表      UT501      完好    检验
3    数字转速表      DM6234P+   完好    检验
。。。。。。。
编制：质检部  
根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

抽声级计    型号：AR824
测振仪      型号：UT-311
管型测力计   型号：LTZ-10
数字钳形电流表   型号：UT201
抽数字欧兆表    型号：UT501
。。。。。。
校准日期：2020年9月21日
校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司
生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。
监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。
	Ｙ

	放行控制
	8.6
	执行标准：GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施细则  火灾防护产品》CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则  火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》等
抽进货检验确认单：
名称：角钢、槽钢、镀锌圆钢   数量：4.55吨
供货商：南昌市鑫恒钢铁有限公司
进货日期：2020年4月10日   检验日期：2020年4月11日
检验项目：外观、尺寸
结论：符合要求

名称：转轴
供货商：靖江市新风通风设备有限公司   数量：50
进货日期：2020年7月7日   检验日期：2020年7月7日
检验项目：外观、轴径、长度、键槽位置
结论：符合要求
名称：铝轴套
供货商：靖江市新风通风设备有限公司   数量：150
进货日期：2019年12月8日   检验日期：2020年12月8日
检验项目：外观、配合度、内径
结论：符合要求

名称：进风圈
供货商：靖江市新风通风设备有限公司   数量：775
进货日期：2020年3月5日   检验日期：2020年4月2日
检验项目：外观、孔位、孔径、尺寸
结论：符合要求

名称：导风口
供货商：靖江市新风通风设备有限公司   数量：50
进货日期：2020年7月7日   检验日期：2020年7月15日
检验项目：外观、孔位、孔径、尺寸
结论：符合要求
检验具体见附件
另抽其他产品检验记录，符合要求

生产过程检验见8.5.1

抽成品检验：
抽防火阀出厂检验记录
产品名称：防火阀				检测依据：	GB 15930-2007		
型号规格：FHF WSDc-K-800×800-X		
检验项目：外观、公差、复位功能、手动控制、电动控制、绝缘性能、产品成套性的检验
检验结论：合格
检验人：02  2020.5.10

产品名称：排烟阀(排烟口)		检测依据：	GB 15930-2007		
型号规格：PYF SD-K-(400+250)*700-X			
检验项目：外观、公差、复位功能、手动控制、电动控制、绝缘性能、产品成套性的检验
检验结论：合格
检验人：02  2020.3.12

抽离心式消防排烟风机出厂检验记录
型号规格：HTF-21-25			检测依据：JB/T 10563-2006  
检验项目：外观、零部件、电机型号及规格、叶轮平衡校正、风机机械运转试验、进风口与叶轮前盘轴向间隙、产品成套性检验
检验结论：合格
检验人：02    2020.7.25

抽轴流式消防排烟风机出厂检验记录
型号规格：HTF-I-6.5   检测依据：JB/T 10562-2006
检验项目：外观、零部件、电机型号及规格、叶轮平衡校正、风机机械运转试验、进风口与叶轮前盘轴向间隙、产品成套性检验
检验结论：合格
检验人：02    2020.4.11

检验记录具体见附件。

另抽产品第三方检验报告，见附件。
放行受控
	Ｙ

	不合格输出的控制
不合格和纠正措施
	8.7
10.2
	查有《《不合格品控制程序》》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。
询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。
抽不合格品/不符合评审处置单，本年度无记录。
针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。
目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。
	Ｙ
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管理体系审核记录表  

过程与活动、   抽样计划  涉及   条款  受审核部门：管理层     主管领导、陪同人员： 喻彭蠡 / 喻 燕  判定  

审核员：朱晓丽      审核时间： 2020 年 9 月 2 4 日  

审核条款： 4.1 ， 4.2 ， 4.3 ， 4.4 ， 5.1 ， 5.2 ， 5.3 ， 6.1 ， 6.2 ， 6.3 ， 7.1.1 ， 7.4. ， 9.1 9.2  9.3  10.1 ， 10.3  

资质     营业执照：   统一社会信用代码： 91360111079026544H   成立日期： 2013 年 10 月 14 日      有效期： 2033 年 10 月 13 日   认证范围在 经营范围内，符合要求。     查 CCC 证书：   产品名称：轴流式消防排烟风机   认证单元； HTF - 10#  HTF15#  HTF - II - 13#  HTF22#  PYHL - 14A - I - 12A     产品名称：离心式消防排烟风机        认证单元； HTFC - 22#   HTFC - 36#  HTFC - II - 30#     产品名称：防火阀   认证单元； FHF WSDc  – FK - 800*800 - X; FHF WSDc  – FK - 1250*800X   FHF WSDc - FK -   ? 800     产品名称：排烟阀   认证单元： PYF SDc - YK - 800*800 - B  PYF SDc - YK - 1250*800 - X      PYF SDc - YK - (1000+250) *800 - X    PYF SDc - K - (1000+250) *800 - X    Y  

