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管理体系审核记录表
受审核部门：行政部 生技部 营销部 财务部    
陪同人员：汪亚平 ，审核员：杨珍全、冉景洲、余家龙、宋明珠、汪俊（专家）， 审核时间：2020年09月12日上午
	检  查  表
	审   核   记   录
	标准号
条款号
	评估

	企业简介、组织机构及场所、资质
QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程
EMS审核，询问有无以下场所
锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房
OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区
管理体系运行时间（3 个月以上）
确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性
（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）
管理体系文件名称
	重庆太湖锅炉股份有限公司，主要从事热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外），现有员工25人，目前经营情况良好。

该公司目前成立了四个部门：行政部、营销部、生技部、财务部。
抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。
核实：生产经营地址：重庆市永川区凤凰湖工业园白果路，与任务书一致。
经确认，认证范围为
Q：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）
E：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）及相关环境管理活动
O：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）及相关职业健康安全管理活动
询问，主要设备主要为等离子切割机、摇臂钻床、卷板机、弯管机、砂轮机、逆度直流式焊机、氩氟焊机、 自动焊机、试压泵等，关键/确认过程：焊接、试水压。
查体系运行时间：2019年12月1日。

组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、营销部、生技部、财务部。

产品流程见《作业流程》
查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件32个。
	Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4













	符合












	相关法规




环评报告及环评验收


安评报告及安评验收

执行的产品标准（QMS）


执行的排污标准（EMS）


执行的安全法规（OHSMS）

合规性评价报告 

环境相关监测报告（EMS）


职业健康相关监测报告（OHSMS）

产品质量监督抽查情况（QMS）

	中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。


1）热水锅炉、换热器、膨胀罐制造项目环境影响报告表（报批表）；2）热水锅炉、换热器、膨胀罐制造项目环境影响评价文件批准书，渝（永）环准（2018）076号；3）热水锅炉、换热器、膨胀罐制造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见，验收意见：通过验收，具体见附件

不适用

JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》；GB/T21434-2008《相变锅炉》等

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准；《大气污染物综合排放标准》（GB 50/418-2016）无组织排放限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。


中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等

2020年5月10日进行了合规性评价

提供有：1）固定污染源排污登记回执、登记编号：915001187874978739001W;2)2018年7月废气、废水和噪声检测报告，见附件，无近期检测报告.

提供有: 2019年12月职业病危害因素检测报告（（渝美高（2019）485号，具体见附件。

无质量监督抽查
	Q/E/S:6.1.3、9.1.2

	符合


	工艺流程








不适用条款的确认



外包的识别
重要环境因素（EMS）

不可接受风险（OHSMS）
	热水锅炉工艺流程：
切割下料——机加工（折弯、卷筒、焊接、钻孔）——组装（锅炉内胆、外胆、基座）——试水压——履盖保温层——组装外壳（加工外包）——成品入库。
关键工序：机加工（折弯、卷筒、焊接、钻孔）、试水压；试水压、焊接过程为关键过程，也是特殊过程。

换热器工艺流程：
切割下料——机加工（卷制）—组焊（打磨）--试水压——表面处理（外包）——成品入库。
关键工序：机加工（卷制），焊接、试水压过程为关键过程，也是特殊过程。


Q8.3条款，公司对热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外），依据国标或行标以及客户要求进行生产，组织生产的产品均为定型产品，生产工艺成熟固定。依据客户不同的需求生产并提供其相适宜的产品型号；负责人讲，自体系建立以来未有新的产品型号设计，故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。。
机箱制作、换热器表面处理。
1）固废（含危险）废弃物排放；2）火灾、爆炸（易燃品的存放、电气设备的运行）；3）噪声的排放；4）废气排放；5）废水排放。
1）火灾；2）交通重大伤亡事故；3）触电；4）机械伤害；5）职业病。
	Q/E/S:8.1、8.2;
E/S;6.1.2;
Q8.3
	符合


	设计开发产品或项目名称
主要原材料
	无
钢板、焊条、3087无缝钢管、封头等
	Q8.3
	符合


	员工人数

关键岗位持证上岗人员
特殊工种人员
	25人

操作工、检验人员
焊工、行车工
	Q/E/S:7.2
	符合


	主要生产设备

特种设备

环保设施（EMS）

安全设施（OHSMS）

主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）

环保监测设备（EMS）
安全监测设备（OHSMS）
	等离子切割机、摇臂钻床、卷板机、弯管机、砂轮机、逆度直流式焊机、氩氟焊机、 自动焊机、试压泵等设备。
行车2台，（提供有合格证资料）。

消防栓、灭火器

配电箱、空开

游标卡尺、压力表、真空压力表等。


无
无
	Q/E/S:7.1






	符合







	顾客及相关方投诉
	暂无
	Q/E/S:10.2
	符合

	方针及目标、指标及方案

	质量、环境和职业健康安全管理方针： 
质量方针：
“以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的产品”。
环境/职业健康安全方针：
“以人为本 关爱生命  保护环境  珍惜资源  和谐发展”。
质量目标：
[bookmark: _GoBack]1．产品一次检验合格率≥98%；
2．顾客满意度≥90%，并逐年上升；
3.生产计划按时完成率：≥98%。
环境/职业健康安全目标：
1.无重大火灾及环境污染事故；
2.固废回收处理率100%；
3．无安全事故；
4．无火灾事故；
5．无工伤事故（工日损失在2天以上计算）。
拟定有管理方案和预案。
	Q/E/S:5.1;6.2

	符合


	内部审核：
时间

审核组
不符合及整改

	建立有《内部审核控制程序》
见有《内部审核计划表》 
内审时间：2020年6月11日
内审组：组长：汪亚平  ；审核成员：金立志。
见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.5.3条款查“中华人民共和国环境保护法”为失效版本，未及时更新，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。
有《内部审核报告》，有审核结论。
	Q/E/S:9.2

	符合


	管理评审：

时间

输入是否完整

提出的改进内容

	查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》

管理评审于2020年6月25日由总经理主持完成。

提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。
输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。
提出以下改进内容：由于质量、环境和职业健康安全一体化体系建立时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，在运行过程中不能完全满足体系文件要求 。现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及公司体系文件，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。
	Q/E/S:9.3

	符合


	周边环境（EMS）
场区布局（一级风险）
排污口及排污管网（一级风险）
关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所
	在工业园区内


	
	

	高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所
	机加（切割、焊接）、试水压作业属于高风险作业场所
	
	

	是否具备二阶段审核结论


第二阶段重要审核点等相关内容
	通过一阶段对受审核方的管理、生产现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。

二阶段质量管理体系宜重点关注（关键生产、检验、采购过程及生产提供场所）：
重点审核部门：生技部
重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等
重点审核场所：办公区域、生产场所。
	
	


说明：不符合标注N
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